técnicas pertinentes e de acordo com as especificacdes contratuais”. O 2° atestado refere-se a
“Escola Estadual Viriato Melgaca”, tendo como contratante o “Caixa Escolar da Escola
Estadual Viriato Melgaco”, sita a Rua Benedito Valadares, 125 — Centro — Pequi / MG, com
area total de 1.561,47 m2, tendo também como responsavel técnico o Engenheiro Civil Vicente
de Paulo Mendonga, CREA-MG 9.146/D, RNP: 1404816100, com CAT — Certiddo de Acervo
Técnico, com Registro de Atestado 1420130011419 junto ao CREA-MG, de 19 de novembro
de 2011, com Atestado de Capacidade Técnica datado de 13 de novembro de 2011 e assinado
pelo DD. Supervisor Regional de Educagfo, Sr. Ronie José de Carvalho, e, pela Engenheira
Civil Rosemayre Diniz Lacerda, explicitando como “Atividade Técnica: Execucdo de Obra
Civil e Instalacoes Elétricas”, sem explicitagdo, no entanto, da demanda exigida nas
“Instalagdes prediais elétricas de no minimo 50 KVA”, exigida no subitem 2.4.1 alinea “a”. A
empresa NSF Constru¢des Ltda indica ainda, em declaragio prépria de 07/11/2014, “declara
que o Engenheiro Vicente de Paulo Mendongca, CREA-MG 9.146/D, detentor dos atestados de
capacidade técnica, responderd tecnicamente pelas obras do objeto licitado”.

Prosseguindo com a andlise técnica, urge esclarecer a relagio entre KW e KVA, que:

KVA=Kilo Volt Amperes
KW=Kilo Watts

E ainda, como exemplo:

50 KVA =40 KW
50 KW =62,5 KVA

Tal esclarecimento se torna necessério ja que o Edital epigrafado exige na letra “a” do item
“2.4.17, “50 KVA” como demanda elétrica, e que, todos os Atestados de Capacidade Técnica
sdo apresentados com baixa tensdo < (menor que) “50 KW”. Convertidos, os “50 KVA”
exigidos correspondem a “40 KW”, portanto aquém dos limites indicados pelos atestados e
mesmo pela atribuicio dos profissionais registrados no CREA-MG, indicados como
responsaveis técnicos das empresas licitantes.

Diante do analisado e exposto acima, a A & S Construtora Ltda cumpriu com as exigéncias
contidas no item 2.4, referente a alinea “c) indicacdo do engenheiro civil e do engenheiro
eletricista no caso do engenheiro civil ndo acumular atribui¢des junto ao CREA para
responder lecnicamente pelas instalagdes prediais elétricas telefonicas e de circuitos, os quais
trabalhardo na obra, acompanhada de informagdes que demonstrem suas qualificacdes em
conformidade com o exigido neste edital (Anexo I, item 5.3, letra ‘a’) e de declaragdo formal
de suas disponibilidades, em caso de vitoria no certame;”, ja que ambos os Responsiveis
Técnicos pela empresa, o Engenheiro Civil Luiz Gustavo Leite de Freitas, CREA-MG
77.758/D, RNP 1403596336, e, o Engenheiro Civil Edimilson Santos de Almeida, CREA-MG
172.986/LP, RNP 1412738962, tém atribuicdo para executarem “Atividade Técnica 2457,
Instalagdo Elétrica de Baixa Tensdo < (menor que) 50 KW” equivalentes a “62,5 KVA”,
conforme Artigo 7 da Resolu¢do 218 de 20/06/1973 do CONFEA, demonstrado pelas
CERTIDOES DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA de No. 013322/14 e de
No. 014843/2014, respectivamente; e, descumpriu o Edital em relagfo aos atestados exigidos
na letra “b) atestados de capacidade técnica, decorrentes de contratos anteriores, em niimero
minimo de 2 (dois) para a atividade de maior relevdncia técnica e de valor significativo,
descrita na letras “a” do subitem 2.4.1, nos termos prescritos nos subitens 2.4.1 a 2.4.1.2;” e
especificados no subitem 2.4.1 na letra “a) Instalagdes prediais eléiricas de no minimo 50
KVA”, ou se convertidos relativos a 62,5 KVA, porque apesar de que, dos quatro atestados
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